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Geotermikus Közműrendszer bővítése 
"Déli termálkör"
Technológiai séma, 2007. Hódtói 

fűtőmű
I.kör II.kör III.kör

Szekunder Hálózat

kazánkörre

távvezeték

motoros-szelep(állás)
       szabályozás

   vízszint 
szabályozás

Termelö
  bázis

gáztalanító-tároló

     60m
hőszigetelt

3

Termelő termálkút
  60 m /h    90  C
        2400m

3

Kossuth Zsuzsanna
Gimnázium és Szakközépiskola

kazánkörre

Fűtési termál hőcserélő
          1500kW o

Fűtési termál hőcserélő
           1600kW 

Family Center
    Interspar
üzletközpont

szekunder előre

szek. vissza

Fűtési termál hőcserélő
              400kW 

o

o

távvezeték

    100m
puffertároló

3

   vízszint 
szabályozás

20 os termálfilter

visszasajtoló
   szivattyúVisszasajtoló termálkút

       60 m / h    30 C
             1700 m

o3

Visszasajtolómű

o

gyüjtő

távvezeték(1500 fm) távvezeték (400fm)
NA 150/250 szigeteltKPE 160 visszasajtoló

Gyógyszálló
  koncepció
   1000 kW



Geotermikus Közműrendszer, Északi kör
                                                                    Hódmezővásárhely, 2007.
                                                                                                                                         Kapcsolási séma

"Halmai"
   iskola

kazánkörre

távvezeték

motoros-szelep(állás)
       szabályozás

   vízszint 
szabályozás

Termelö
  bázis

gáztalanító-tároló

     30m  -es
      tároló

3

Termelő termálkút
  60 m /h    92  C
         2400m

3

SZTE Főiskola

Fűtési termál hőcserélő
   400kW (92 / 86  C)o

Fűtési termál hőcserélő
   655kW (53 / 44  C)

kazánkörre

o

    Mélygarázs és
     közterületek
   fagymentesítés
1500kW (30 / 5 C)o

   vízszint 
szabályozás

20 os termálfilter

visszasajtoló
   szivattyú

Visszasajtoló termálkút
     30 m / h    5-30 C
             1700 m

o3

Visszasajtolómű II.

o

nyomásfokozó 
szivattyú telep

    fűtési 
visszatérő

kazánkörre

Fűtési termál hőcserélő
  977kW (75 / 61  C)o

    fűtési 
visszatérő

Cseresnyés
 kollégium

kazánkörre

    fűtési 
visszatérő

Fűtési termál hőcserélő
   450kW (61 / 55  C)o

Alföldi
Galéria

                  OPCIÓS fogyasztók
 - Városi Irodaházhoz (Petőfi utca) 150kW
 - Virág utcai Óvoda 40kW     

    fűtési 
visszatérő

HÓD-udvar
  Üzletház

Fűtési termál hőcserélő
   400kW (44 / 38  C)

kazánkörre

o

    fűtési 
visszatérő

"Petőfi Sándor"
   Műv. Közp.

Fűtési termál hőcserélő
   140kW (38 / 36  C)

kazánkörre

o

    fűtési 
visszatérő

      "Eötvös"
Szakközépiskola

      OPCIÓS fogyasztók
 - Bank Ház   100kW
 - Posta palota   200kW
 - Fekete Sas bővítés   150 kW

Fűtési termál hőcserélő
   390kW (36 / 30  C)

kazánkörre

o

    fűtési 
visszatérő

    "Eötvös"
Sportcsarnok

"Kalmár"
   SZKI

kazánkörre

    fűtési 
visszatérő

Fűtési termál hőcserélő
   625kW (86 / 77  C)o

"Péczely"
 Zeneiskola

kazánkörre

    fűtési 
visszatérő

Fűtési termál hőcserélő
   90kW (77 / 75,7  C)o

Fűtési termál hőcserélő
   150kW (55 / 53  C)

kazánkörre

o

    fűtési 
visszatérő

    100m
puffertároló

3

   vízszint 
szabályozás

nyomásfokozó 
szivattyú telep

15 m  -es
  puffer
  tároló

3

     30m  -es
      tároló

3

   vízszint 
szabályozás

visszasajtoló
   szivattyú

Visszasajtolómű I.

Visszasajtoló termálkút
     30 m / h    5-30 C
             1700 m

o

visszasajtoló távvezeték

visszasajtoló távvezeték
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Termál HMV
   hőcserélő
     20kW

Fűtési termál hőcserélő
              500kW
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Termál HMV
   hőcserélő
     80kW

osztó
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Fűtési termál hőcserélő
              300kW

gyüjtő

Óvoda

Fűtési termál hőcserélő
              200kW

Termál HMV
   hőcserélő
    200kW

30 m /h  3

30 m /h  3

Fűtési termál hőcserélő
              600kW

Csatornára

Gyógyvíz betáplálás
           30 m /h    45  C
        

3 o

Fűtési előre

    Fűtési 
visszatérő

Polgármesteri Hivatal

Fűtési termál hőcserélő
              300kW

Fűtési termál hőcserélő
              60kW

Könyvtár

Fűtési termál hőcserélő
            160kW

     50m
puffertároló

3

   vízszint 
szabályozás

20 os termálfilter

visszasajtoló
   szivattyú

Visszasajtoló termálkút
    30 m / h    15-30 C
              900m
             

o3

Közterület 
    fűtés
  750 kW

Fűtési előre

    Fűtési 
visszatérő

   (Kazán
visszatérő)

   (Kazán
visszatérő)

Mórahalmi Termál Kaszkádrendszer
Elvi sémája, 2007.
                                                                                                                                       

távvezeték

     Időjárásfüggő
motoros-szelep(állás)
       szabályozás

Termelö
  bázis

Termelőkút
60 m /h    70  C
        1300m

3

Visszasajtolómű

o

nyomásfokozó 
szivattyú telep

   vízszint 
szabályozás

LVS típusú
gáztalanító

    100m
puffertároló

3

Móra Ferenc ÁMK.

   (Kazán
visszatérő)

Fűtési előreFűtési előreFűtési előreFűtési előre

    Fűtési 
visszatérő

    Fűtési 
visszatérő    Fűtési 

visszatérő
    Fűtési 
visszatérő

Termál hőcserélő
       1000kW

Medence fűtési
    hőcserélő
     200kW

Colosseum KörszállóRendezvényház

gáztalanító 
szivattyúk

   vízszint 
szabályozás

    10 m -es 
előgáztalanító
      tároló

3





Makói geotermikus közműrendszer

• 2200 m-es új termelőkút 

• 2 db 1700 m-es új visszasajtoló kút

• Termál távvezeték hálózat

• Városi távhőrendszer illesztése

• Közintézmények illesztése

• Városi strandfürdő illesztése





Csongrádi termál kaszkádrendszer

• Komplex kútfelújítás, regenerálás
• Városi távhőcsatlakozás felújítása
• Termál távvezeték építés
• Közintézmények illesztése
• Városi strandfürdő illesztése





Kisteleki termálrendszer 
bővítése

• Wellness központ kialakítása , termálrendszerhez 
illesztése

• Kertészeti bázis kiépítése , termálrendszerhez 
illseztése





Csanyteleki hőszivattyús projekt

• 600 kW-os hőszivattyú ivóvíz kútra telepítve
• Oktatási centrum illesztése hőszivattyús rendszerhez
• Tanuszoda létesítése, illesztése hőszivattyús 

rendszerhez





Szentesi termálrendszer

• Több, mint 30 db üzemelő termálkút 
• Rendszerszemlélet kialakítása
• Használt vízgyűjtő gerincvezeték létesítése (Tiszába 

vezetése)
• Szentes gondolkodik és lobbizik







nyomásfokozó 
szivattyú telep

Rektori
Hivatal

Gyógyszerészeti
          Kar

I. Szakorvosi
    Rendelő

SZTE TIK         SZTE
Bölcsészeti Tanszék I.

     60m
puffertároló

3

     30m  -es
      tároló

3

visszasajtoló
   szivattyú

Visszasajtolómű I.

Visszasajtoló termálkút
     30 m / h       25 C
             1700 m

o

         SZTE
Bölcsészeti Tanszék II.

3

Szegedi Geotermikus Kaszkádrendszer
"Belvárosi termálkör" kapcsolási séma
Szeged, 2007
                                      

   vízszint 
szabályozás

Termelö
  bázis

     30m  -es
      tároló

3

Termelő termálkút
  60 m /h    90  C
         2000m

3

20 os termálfilter

visszasajtoló
   szivattyú

Visszasajtoló termálkút
     30 m / h       25 C
             1700 m

o3

Visszasajtolómű II.

o







Visszasajtolókút 
    30 m /h 
    4 C
    20 m
 

3
o

  Fűtési
rendszer

40 C

50 C

o

o

időjárás függő
  szabályozás

Hőszivattyú  300 kW

 hőfoktartó
szabályozás

Termelőkút
    30 m /h 
    12  C
    20 m
 

3
o

Duna Menti Közoktatási Intézmény
Hőszivattyús fűtési sémája,
Dunavecse, 2007. augusztus





Kecskeméti hőszivattyús 
projektek

• 1 MW-os hőszivattyú a megyei Közgyűlési Hivatal 
hőellátására (nyílt vizes kútpár)

• 400 kW-os hőszivattyú a megyei Könyvtár 
hőellátására (nyílt vizes kútpár)





Kiskunmajsai termál bővítések

• Gyógyfürdő és termál rendszerek bővítése
• Mezőgazdasági termálkút hatékonyság javítása 

(városi intézmények illesztése)
• Ipari park geotermikus hőellátása
• Regionális megújuló energiaforrás bemutatócentrum 

létesítése





Kiskunhalasi geotermikus 
közműrendszer

• Termelő-visszasajtoló kútpár létesítése
• Termál távvezeték építése
• Városi távhőrendszer illesztése
• Közintézmények illesztése
• Üzletközpontok illesztése
• Városi kórház illesztése
• Wellness centrum létesítése, termálrendszerhez 

illesztése





Orosházi geotermikus 
közműrendszer

• I. ütem: egy termelő, két visszasajtoló termálkút 
létesítése

• Termál távvezeték építése
• Közintézmények illesztése
• Végcél: 28 MW földhő hasznosítása





• Újkígyós
• Békés
• Szeghalom
• Gyula





Martfűi termálrendszer
elvi kapcsolási sémája
Tisza Joule KFT., 2006.

motoros-szelep(állás)
       szabályozás

   vízszint 
szabályozás

Termelö
  bázis

Termelő termálkút
  60 m /h    60  C
           1200m
 

3

szek. vissza

szekunder előre

Fogyasztók

    100m
puffertároló

3

   vízszint 
szabályozás

20 os termálfilter

visszasajtoló
   szivattyúVisszasajtoló termálkút

    60 m / h    20-25 C
              1100m
             

o3

Visszasajtolómű

o

Gáztalanító

    100m
puffertároló

3

Időjárás függő
   automatika

továbbító szivattyúk

kútszivattyú



Összegzés
• 20 projekt

- 4 db hőszivattyú
- 16 db termálprojekt

• 26 milliárd Ft bekerülési költség
• 25 millió m3 földgáz kiváltás évente
• 45.000 t/év CO2 csökkenés


